
Załącznik nr 2 do projektu wykonawczego numer 962/PT/21/1402

Modernizacja systemu nagłośnienia Sali Konferencyjnej w MOSiR Kołobrzeg

Załącznik nr 2 - Zapotrzebowanie mocy szafy multimedialnej AV

Punkt dystrybucyjny: Szafa multimedialna AV

Typ: RACK 19" 12U

Budynek: Hala Millenium

Lokalizacja: Sala konferencyjna

Zasilanie: Rozdzielnica el. RSK

Tabela przedstawia maksymalny probór mocy:

Lp. Urządzenie
Ilość 

[szt]

Pobór jedn. 

mocy            

[W]

Wartość 

poboru mocy

[W]

1 Odbiornik UHF 3 9 27

2 Splitter antenowy 1 36 36

3 Odtwarzacz multimedialny 1 30 30

4 Cyfrowy procesor 1 65 65

5 Przełącznik sieciowy 1 14 14

6 Wzmacniacz cyfrowy 1 525 525

Suma: 697

REVAMP4120T

Model

ATW-R3100b

ATW-DA49

PCR3000RMK

NEXIA CS

Przedsiębiorstwo usług specjalistycznych mvb
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